CENTRALNA STACJA
RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A.

Sprostowanie

Sprostowanie  do tresci  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamodwienia
w postepowaniu pn. Modernizacja kotlowni co i cwu wraz z przebudowa komina
w budynku Okregowej Stacji Ratownictwa Gorniczego w Wodzistawiu przy

ul. Marklowickiej 3 wraz z wykonaniem projektu.

Zamawiajgcy informuje, ze w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym na stronie 5
pkt. 2.2. tiret 8 dopisuje sie:
»Zamawiajgcy posiada opinie dotyczacg stanu technicznego przewodu
dymowego, sporzgdzong przez mistrza kominiarskiego, ktora stanowi zatgcznik

nr 1 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.”

Powyzsze zmiany nie wymagajg dodatkowego czasu na ich wprowadzenie
w ofertach, w zwigzku z czym nie majg zastosowania zapisy §38 ust. 6 ustawy Prawo

zamowien publicznych (Dz.U. 2015 poz.2164 z pdzn. zm.).

Bytom, 09.08.2017r.
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Korporacja

jako stowarzyszenie
ogolnokrajowe
ZI7€822 POPIZEZ SWOjC
oddzialy terenowe
osoby prawne i fizyczne
swiadczace uslugi
kominiarskie

na obszarze R.P.

L
Celem korporacji jest:
obrona interesow
swoich czlonkéw
oraz reprezentowanie ich
w kraju 1 zagranica.

L ]
podnoszenie etyki
zawodu 1 godnoéci

rzemiosla kominiarskiego

*

doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

L ]

wspoldzialanie
w zakresie:
- poprawy stanu
bezp. p-pozarowego
- zapobiegania
zatruciom i wybu-
chom gazu
- racjonalnego gospo-
darowania paliwami
- ochrony srodowiska
naturalnego

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH

CZLONEK EUROPEJSKIE] FEDERACJI MISTRZOW KOMINIARSKICH
Oddzial Wojewodzki Katowice
RZEMIESLNICZY ZAKEAD USLUGOWY

ZAKLAD KOMINIARSKI dnia: 27.07.2017r.

Rafal Badura
44- 321 Marklowice, ul. Goplany 56¢
tel. 502 032 838
NIP: 647-219-85-09

OPINIA

w wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy, urzadzen ogrzewczo - kominowych w:
Wodzistawiu Slaskim ul. Marklowicka 3

dotyczy:

Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego

sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Rafala Badura,
w celu oceny stanu technicznego przewodu dymowego, w zwiazku z czym stwierdza si¢

co nastepuje:

W wyzej wymieniony budynku stan techniczny przewodu dymowego do ktérego

podlaczone s kotly weglowe jest poprawny i nie jest konieczny jego remont,

nalezy jedynie w pomieszczeniu kottowni przemurowaé wlot do przewodu wentylacyjnego

w taki spos6b aby wentylacja z tego pomieszczenia funkcjonowata na pojedynczym
indywidualnym przewodzie.

W przewodach wentylacyjnych ponad dachem nalezy wykonaé boczne otwory na przestrzal

a gome zaslepic ( dotyczy to przewodéw wentylacyjnych prowadzonych

W tym samym kominie co przewod dymowy). Zaleca si¢ réwniez, aby réznica pomiedzy
wylotem przewodu dymowego, a bocznymi wylotami wentylacyjnych nie byla mniejsza

niz 60 cm w pionienie.

Dodatkowo z uwagi na to iz nowoczesne kotly maja niska temperature wylotows spalin nalezy
zwroci€ uwage czy producent montowanego nowego kotla nie wymaga zabudowania w kominie
stalowego wkladu zabezpieczajacego. Jezeli tak jest nalezy potraktowaé to jako koniecznosé.




